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ZLECENIODAWCA: Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza
POCHODZENIE PROBKI: wodociag Olszynka; Lubrza, przedszkole

PROBKOBIORCA: zleceniodawca

DOKUMENT: protokot przekazania probek nr HK.450,24.2017.KT z dnia 07-06-2017r.

METODA POBRANIA PROBKI: wedhug instrukcji skréconej WSSE

Powod pobrania: okoliczno$ciowe pobranie probki

Stan probki w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Probka pobrana/dostarczona w dniu: 07-06-2017r.  Badania rozpoczgto: 07-06-2017r.  Badania zakonczono: 08-06-2017r,
Nr sprawy: OKK.9052.6.3.2017.1B

Kod probki: 896
BADANE PARAMETRY METODY BADAN WYNIK BADAN i e
jednostka
Metnosé * PB/BC-15 wydanie 02 z dn, 27.05.2005 0.64 |
NTU
Barwa * PN-EN 1SO 7887: 2012 <5
mg/l Pt
Zapach PB/BC-47 wydanie 01 zdn. 29.11.2011 akceptowalny .
Smak PB/BC-47 wydanie 01 z dn, 29.11.2011 akceptowalny =
Odczyn (pH) A PB/BC-46 wydanie 01 z dn. 29.11.2011 7.1 6.5-9.5
Przewodnosé elektryczna w temp. 25°C * PN-EN 27888: 1999 45] 2 500
nS/em temp. pomiaru; 21,7
Amoniak (amonowy jon) A PN-C-04576-4: 1994 z wylaczeniem punktu 6b <0,05 0,50
mg/l
Bakterie grupy coli w 100 ml A PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0 0
Jtk
Escherichia coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0 0
jtk

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objgte zakresem akredytacji nr AB 519, przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji (znak A)
oraz wyniki badan nicakredytowanych (bez znaku A)

itk — jednostki tworzace kolonie
* zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. poz. 1989 z 2015r.)
<" uzyskany wynik badania jest ponizej granicy oznaczalnosci
Data sporzadzenia sprawozdania: 16-06-2017r.
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Wyniki badania odnosza sig tylko do badanej probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Klientowi przyshuguje prawo reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania , Sprawozdania z badan".

Niniejsze sprawozdanie sporzadzono w 2 egzemplarzach: z czego 1 otrzymuje Zleceniodawea, a | pozostaje w laboratorium,

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie 1 transport probek,
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